Amt fiir Lebensmittelsicherheit und Tiergesundﬁeit Graubiinden
Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals dal Grischun
Ufficio per la'sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni

Tel +41 81 257 24 15 Fax +41 81 257 21 49 E-Mail: info@alt.gr.ch Internet: www.alt.gr.ch
Datum 18.1 2:201 8 : Amt fiir Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubtinden
Kontakt Matthias Beckmann Planaterrastrasse 11, 7001 Chur )
Direktwahi 081 257 26 71 z
E-Mail matthias.béckmann@alt.gr.ch

Administraziun cuminela Sils/Segl Maria
Alfred Breu

Via da Marias 93
7514 Sils/Segl Maria

Referenz - 040034

Untersuchungsbericht

Allgemeines

Betrieb Trmkwasserversorgung Sils i. E./Sed], 7514 Sils/Segl Maria, Nr. 28196

Fiir den Betrieb verantwortlich  Alfred Breu ‘

. Privatauftrag ‘ Uberprufung, ob ausgewahite Vorschnften der Lebensmlttelgesetzgebung

eingehalten werden

Prifverfahren nach international anerkannten Regeln und Protokollen oder anderen validierten
Verfahren : ’

Fiir die Erhebung verantwortlich Curdin Vincenti, Brunnenmeister
Eingang der Proben im Labor 11.12.2018, 09:55 h ‘

Proben und Ergebnisse

359584 Pignoulas B Soweit‘untersucht, ist die Probe einwandffei.

Trinkwasser im Verteilnetz Probe vom 10.12.2018, 08:30 h
’ ) ) Flaschennummer: 2183
Probentemperatur: 4.5 °C

Aussehen: klar
Probenzustand bei Eingang: gekiihlt
Probenanlieferung: Post
Nutzung: genutzt
Behandlung: nach der Behandlung
Witterung: letzter Regen vor 2 - § Tagen

Mikrobiologische Untersuchungen o * ' Ergebnis Anforderung Grundlage ' Beurteilung
Aerbbe, mesophile Keime * nn KBE/mL max, 300 K\BE/mﬁL . TBDV Anh. 1 einwandfrei
Enterokokken nn KBE/100 mL nn KBE/100 mL TBDV Anh. 1 -einwandfrel

Escherichia coli nn KBE/100 mL nn KBE/100 mL TBDV Anh. 1 einwandfrei
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359585 Brunnen Fonio

Trinkwasser im Verteiinetz.

Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Probe vom 10.12.2018,.08:30 h
Flaschennummer: 1347/1415
Probentemperatur: 3.9 °C

Aussehen: klar

Probenzustand bei Eingang: gekiihtt
Probenanlieferung: Post

Nutzung: genutzt

Behandlung: nach der Behandliung
Witterung‘: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen

Mangan

359586 Brunnén Curtins

Trinkwasser im Verteilnetz

max. 0.05 mg/L

Mikrobiologische Untersuchungen . Ergebnis ‘ Anforderung Grundlage Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime nn KBE/mL max. 300 KBE/mL. TBDV Anh. 1 einwandfrel’
Enterokokken nn KBE/100 mL nn KBE/100 mL TBDV Anh. 1 einwandfrei
Escherichia coll nn KBE/100 mL nn KBE/100 mL’ TBDV Anh. 1 einwandfrei
Chemische Untersuchungen ' Ergebnis Anforderung Grundlage Beuirteilung

© Ammonium <0.01 mg/L . max; 0.1 mg/l. TBDV Anh. 2 einwandfrei
Bicarbonat 40.3 mg/L - - -
Chlorid <1 mg/L - - -
Gesamthérte 6.06 °fH - - .-
Nitrat 1.6 mg/L max, 40 mg/L TBDV Anh.2 ~  einwandfrei
Resthérte 2.76 °fH - - ~ -

. Séureverbrauch 3.3 °fH - - -
- Sulfat 26 mg/L. - - : -
TOC <0.1 mg/l. max. 1 mg/L TBDV Anh. 3 einwandfrei
Untersuéhungen betreffend Metalle Ergebnis Anforderung Grundlage Beurtellung
Blei nn mg/L. max. 0.01 mg/L TBDV-Anh. 2 einwandfrel
Calcium 18.5 mg/L ' - - ) -
Eisen 0.00268 mg/L max. 0.2 mg/L TBDV Anh. 2 einwandfrei
Magnesium 3.5 mg/L. . - - -
0.0000979 mg/L. TBDV Anh.2 einwandfrei

Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Probe vom 10.12.2018, 08:30 h

‘Flaschennummer: 947

Probentemperatur: 3.5 °C

Aussehen: klar

Probenzustand bei Elngahg: gekihlt
Probenanlieferung: Post

Nutzung: genutzt

Behandlung: nach der Behandlung

Witterung: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen

Grundlage Beurteflung

Mikrobiologische Untersuchungen Ergebnis Anforderung

Aerobe, mesophile Keime nn KBE/mL max, 300 KBE/mL TBDV Anh. 1 einwandfrel
Enterokokken . nn KBE/100 mL nn KBE/100 mL TBDViAnh. 1 einwandfrei
Escherichia coli nn KBE/100 mL nn KBE/100 mL TBDV Anh. 1 einwandfrei
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»

359587 Quelle MUNT

Trinkwasser an der Quelle

Soweit untersuCht, ist die Probe einwandfrei.

Probe vom 10,12.2018, 08:30 h
Flaschennummer: 1313/121
Probentemperatur: 4.1 °C

Aussehen: klar

Probenzustand bei Eingang: gektihit
Probenanlieferung: Post
Nutzung: nicht genutzt

Witterung: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen

Mikrobiologische Unteréuchungen Ergebnis Anforderung - Grundlage éeurteilung
Aerobe, mesophile Keime <10 KBE/mL max. 100 KBE/mL TBDV Anh. 1 einwandfrei
Enterokokken nn KBE/100 mL. nn KBE/100 mL TBDV Anh. 1 einwandfrei
Escherichia coli nn KBE/100 mL nn KBE/100 mL TBDV Anh. 1 einwandfrei
Chemische Untersuchungen ‘ Ergebnis Anforderung Grundlagé Beurteilung
Ammonium 4 <0.01 mg/L. max. 0.1 mg/L TBDV Anh, 2 einwandfrel
Bicarbonat 56.1 mg/L : - - -
Chiorid " <1 mg/l - - -
Gesamthérte , 8.29 °fH - - -
Nitrat 1.2 mg/L max. 40 mg/L TBDV Anh. 2 sinwandfrei
Restharte 3.69 °fH - ‘ - -
S&ureverbrauch . 46°fH - - -
Sulfat ' 34.9 mg/L - - -
TOC - 0.123 mg/L. max. 1 mg/L -TBDV Anh. 3 einwandfrei
Untersuchungen betreffend Metalle Ergebnis Anforderung Grundlagé Beurteilung
Blei 0.000117 mg/L. max. 0.01 mg/L TBDV Anh. 2 einwandfrei
Calcium 24.8 mg/L - co - -
Eisen 0.00195 mg/L. max. 0.2 mg/L TBDV Anh, 2 einwandfrel
Magnesium 5.1 mgll - ‘ - -
Mangan 0.0000938 mg/L max. 0.05 mg/L TBDV Anh. 2 -einwandfrei
359588 -Quelle Tschanglas Die Probe ist nicht in Ordnung.
Trinkwasser an der Quelle Probe vom 10.12.2018, 08:30 h .

Flaschennummer: 1408/1273

Probentemperatur: 5.8 °C

Aussehen: klar

Probenzustand bei Eingang: gekiihit

Probenanlieferung: Post

Nutzung: genutzt

Witterung: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen
Mikrobiologische Untersuchungen Ergebnis ‘ . Anforderung Grundlage Beurteilung

* Aerobe, mesophile Keime ) 207 KBE/mL - max. 100 KBE/mL TBDV Anh, 1 nicht in Ordnung

Enterokokken nn KBE/100 mL nn KBE/100 mL TBDV Anh. 1 einwandfrei
Escherichia coli nn KBE/100 mL nn KBE/100 mL .TBDV Anh. 1 einwandfrel
Chemische Unfersuchungen Ergebnis Anforderung - Grundlage Beurteilung
Ammonium <0.01 mg/L ' max. 0.1 mg/L 'TBDV Anh. 2 einwandfrei
Bicarbonat 40.3 mg/L . - .
Chlorid 51 mg/l - - -
Gesamthiérte 6.01 °fH - - -
Nitrat 1.2 mg/L max. 40 mg/L TBDV Anh. 2 einwandfrel
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359589 GPW Chalcheras

Trinkwasser an der Quelle

* Chemische Untersuchungen Ergebnis Anforderung Grundlagé Beurteilung
Resthirte 2,71 °fH - - -
Saureverbrauch 3.3 °fH - - -
Sulfat 26.2 mg/L - - -
TOC <0.1 mg/L max. 1 mg/L TBDV Anh, 3 einwandfrei
Untersuchungen betreffend Metalle Ergebnis Anforderung Grundlage Beurteilung
Blei 0.00034 mg/L max. 0.01 mg/L. TBDV Anh. 2 einwandfrei
Calcium 18.3 mglL - , - ‘ -
Eisen nn mg/L max. 0.2 mg/l TBDV Anh. 2 einwandfrei
Magnesium 3.5 mg/L - - -
Mangan 0.0000576 mg/L max. 0.05 mg/L TBDV Anh, 2 einwandfrei

Soweit untersucht, ist die Probé einwandfrei.

Probe vom 10.12.2018, 08:30 h
Flaschennummer: 1407/617
Probentemperatur: 5.7 °C

Aussehen: klar

Probenzustand bei Eingang: gekiihit
Probenanlieferung: Post

Nutzung: genutzt

Witterung: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen

Mikrobiologische Untersuchungen Ergebnis Anforderung - Grundlage . Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime nn KBE/mL max. 100 KBE/mL TBDV Anh. 1 einwandfrei
Enterokokken nn KBE/100 mL nn KBE/100 mL TBDV Anh. 1 einwandfrei
Escherichia coli nn KBE/100 mL nn KBE/100 mL . TBDV Anh, 1 ~ einwandfrei
Chemische Untersuchungen . Ergebnis Anforderung - Grundlage " Beurteilung
Ammonium 0.01.36'mg/L max. 0.1 fng/L TBDV Anh. 2 einwandfrei
Bicarbonat 234 mg/L - - -
Chlorid 1 mg/L - - -
Gesamthérte 21.7 °fH - : - .-
Nitrat 1.5 mg/L max. 40 mg/L. TBDV Anh. 2 ) einwandfrei
Resthérte 2,563 °fH - - : -
Saureverbrauch 19.2 °tH - - : -
Sulfat 20.3 mg/L. ‘ - - -
TOC 0.364 mg/l. max. 1 mg/L TBDV Anh. 3 einwandfrei
Untersuchungen betreffend Metalle Ergebnis Anforderung Grundiage Beurteilung
Blei nn mg/L. max. 0.01 mg/L - TBDV Anh. 2 einwandfrei
Calclum 49.2 mg/L - - -
Eisen 0.0445 mg/L max. 0.2 mg/L TBDV Anh, 2 elnwandfrel
Magnesium 23.0 mg/L - - -
Mangan 0.0109 mg/L

max. 0.05 mg/L TBDV Anh. 2 einwandfrei
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359590 Reservoir Laret 'Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser im Verteilnetz Probe vom 10.12,2018, 08:30 h
Flaschennummer: 2189
Probentemperatur: 5.2 °C

Aussehen: kiar

Probenzustand bei Eingang: gekiihlt
Probenanlieferung: Post

Nutzung: genutzt

Behandlung: nach der Behandlung
Witterung: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen

'Mikrobiologische Untersuchungen’ Ergebnis Anforderung ‘ Grundlage |, Beurteilung
- Aerobe, mesophile Keime E nn KBE/mL max. 300 KBE/mL. TBDV Anh. 1 einwandfrei
Enterokokken nn KBE/100 mL nn KBE/100 mL TBDV Anh, 1 einwandfrel

Escherichia coli nn KBE/100 mL nn KBE/100 mL TBDV Anh. 1 einwandfrei

KBE = Kolonie bildende Einheiten; TBDV Verordnung (iber Trinkwasser sowle Wasser in offenthch zugénglichen Bédern und Duschanlagen (SR 817, 022 11) nn=
nicht nachweisbar; < kleiner

Beurtellung
Probe 359588 (Quelle Tschanglas) wird aufgrund der uberhohten Gesamtkelmzahl als im Wert vermindert beurteilt.

- Kosten (exkl. MWST)

Gestiitzt auf Art. 58 des Lebensmittelgesetzes (LMG, SR 817. O) wird eine Geblihr erhoben. Sie setzt sich
zusammen aus:

Untersuchungskosten : CHF 2'037.75
Versandkosten . - . CHF 10.00
Ausfertigungs- und Mitteilungsgebiihren CHF 30.00
Total ‘ CHF . 2'077.75

Freundliche Griisse

Amt flr LebensmltteISIcherhelt und

L .

Mat’fh:as Backmann
Kantonschemiker

Bemerkungen
Rechnungsadresse: Administraziun cumiinela Slls/Segl Maria, V|a da Marias 93, 7514 Sils/Segl Maria

Gesetzes- und Verordnungstexte unter www.blv.admin.ch.

Beilagen
Rechnung
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Amt fiir Lebensmiittelsicherheit und Tiergesundheit Graubiinden
Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals dal Grischun
Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni

Tel +41 81 257 24 15 Fax +41 81 257 21 49 . E-Mail: info@alt.gr.ch Internet: www.alt.gr.ch
‘ Datum » 18.12:201 8 ) Amt fir Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubtinden
Kontakt Matthias Beckmann. Planaterrastrasse 11, 7001 Chur
Direktwahl 081-257 26 71
E-Mail matthias.beckmann@alt.gr.ch

Administraziun cumiinela Sils/Segl Maria
Alfred Breu

Via da Marias 93

7514 Sils/Segl Maria

Referenz C37833

Amtlicher Unter‘suchungsberi'cht

Allgemeines , '

Betrieb  Trinkwasserversorgung Sils i. E./Segl, 7514 Sils/Segl Maria, Nr. 28196 -

Fiir den Betrieb verantwortlich ~ Alfred Breu

Zweck der Kontrolle Uberpriifung, ob ausgewdahlte Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung
‘ eingehalten werden '

Priifverfahren nach international anerkannten Regeln und Protokollen oder anderen validierten -
- Verfahren

Fir die Erhebung verantwortlich Kurt Huber, Lebensmittelkontrolleur
Eingang der Proben im Labor 12.11.2018, 10:35h

Proben und Ergebnisse

354758 Sils i.E. GWPW Chalcheras " < Soweit dnteréucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser an der Quelle . ‘ Probe vom 08.11.2018, 08:15 h
. : Flaschennummer:; 1

Probentemperatur: 6.9 °C
Aussehen: klar
Probenzustand bei Eingang: gekiihit
Probenanlieferung: persénlich
Nutzung: genutzt .
Witterung: starker Regen / Schneeschmelze in den letzten 24h
Meereshdhe: 1802 m (.M. s

Untersuchungen betreffend Kontaminanten Ergebnis Anforderung Grundlage Beurteilung
Benzo[a]pyren ' nn ng/L. ' max. 10 ng/L TBDV einwandfrel
‘Benzo[b]ﬂuoranthen ~ nnng/l - ’ - -
Benzo[k]fluoranthen . nn ng/L ' - - -
Benzo{g,h,ilperylen nn ng/L . - - .
Fluoranthen - nn ng/L. ‘ - - -
Indeno[1,2,3-cd]pyren ) nn ng/L - - - -
Summe von Benzo[b]fluoranthen, Benz ‘ nn ng/L max. 100 ng/L TBDV einwandfrel

o[klfluoranthen, Benzo[g,h,ilperylen, Ind
eno[1,2,3-cd]pyren

Untersuchungen betreffend Riickstande ‘ : Ergebnis Anforderung " Grundlage Beurtellung

Atrazin " <5ng/l max. 100 ng/lL TBDV einwandfrei
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Untersuchungen betreffend Rickstande

Ergebnis Anforderung Grundlage Beurteilung

Chlortoluron <5 ng/L max. 100 ng/L TBDV einwandfrel
Cyanazin <5 ng/L. max. 100 ng/L TBDV einwandfrel
Desethylatrazin - <5 ng/L. max. 100 ng/L TBDV einwandfrei
Desisopropylatrazin <5 ng/L max. 100 ng/L. TBDV elnwandfrei
Dichlorbenzamid <10 ng/L max. 100 ng/L TBDV einwandfrei
Isoproturon <5 ng/L max. 100 ng/L TBDV einwandfrei
Karmex/Diuron <5 ng/l. max, 100 ng/L: TBDV einwandfrei
Metazachlor <5 ng/L max. 100 ng/L. TBDV einwandfrei
- Metolachlor <5 ng/L max. 100 ng/L TBDV einwandfrei
Terbutryn (Perbane) <5 ng/L max. 100 ng/L TBDV einwandfrei
Prometryn <5 ng/L max. 100 ng/L TBDV einwandfrei
Propazin <5 ng/L max. 100 ng/L TBDV einwandfrei
Simazin <5 nglL © max. 100 ng/L TBDV elnwandfrei
Terbutylazin <5 ng/L max. 100 ng/L © TBDV einwandfrei

'

TBDV = Verordnung tiber Trinkwasser sowie Wasser in 8ffentlich zugénglichen Badern und Duschanlagen (SR 817.022.1 1); nn = nicht nachweisbar; < kieiner

Beurteilung

Die vorliegende Probe wurde hinsichtlich diverser Pestizide und der fur Trinkwasser re!evanten Metaboliten sowie
hinsichtlich polycyclischer, aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) untersucht.

Gemass der Verordnung (iber Trinkwasser sowie Wasser in &ffentlich zuganglichen Badern und Duschanlagen
(TBDV, SR 817.022.11) gelten fur Pestizide und dle far Trinkwasser relevanten Metaboliten folgende
Anforderungen:;

- 500 ng/L fir die Summe aller'Pestizide und die fur Trinkwasser relevanten Metaboliten;
- 100 ng/L je Pestizid und die fur Trinkwasser relevanten Metaboliten.

Fir das PAK Benzo[a]pyren gilt ein Hochstwert von 10 ng/L, fur die Summe dlverser PAK ein Hochstwert von 100
ng/L.

Soweit untersucht, erflllt die untersuchte Probe die Anforderungen an einwandfreies Trinkwasser.

Freundliche Griisse

Amt flr Lebensmnttelsncherhelt und
Tlergesu , dhelt Gra Ibiinden.

v - . ! /7 . "

v ( -~ »é//(/(/&/w
)/Iatthras Beckmann
Kantonschemiker

Bemerkungen
Gesetzes- und Verordnungstexte unter www.blv.admin.ch.
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